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Glavni projektFAZA PROJEKTA:

sustava dojave požara

Komunalac Požega d.o.o.,

Vukovarska 8, Požega

Poslovna zgrada i nadstrešnice

- prizemlje

Optički javljač požara s standardnim podnožjem

Ručni javljač požara

KAZALO SIMBOLA:

Alarmna sirena s bljeskalicom

Alarmna sirena - vanjska IP65

Optičko termički javljač s izdvojenim indikatorom

Bljeskalica

Vatrodojavna centrala

Optičko termički javljač s standardnim podnožjem

Osmerostruki relejni izlazni modul

Ulazno izlazni relejni modul
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